溧阳市建设工程设计方案审查相关办法

（修订）           
第一章  总则

第一条  为进一步强化城乡规划建设管理，深化“放管服”改革和优化营商环境，规范设计方案审查行为，统一建筑面积审批等管理标准，根据《建筑工程建筑面积计算规范GB/T50353-2013》（以下简称计算规范）、《江苏省城市规划管理技术规定（2011年版）》、《常州市市区建设工程设计方案审查相关细则（试行）》等有关法律、法规、规范、技术标准，结合我市实际，修订本办法。

第二条  本办法适用于我市市域范围内建设项目（不包括村民建房）的建设工程（建筑类，以下同）设计方案规划审查管理。

本办法所称的建设工程设计方案审查包括总平面及竖向设计、建筑面积及容积率指标计算和建筑功能及其它等内容。

第三条  建设工程设计应科学合理，满足国家、省、市有关法律、法规和规范的要求，贯彻“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针，体现“人性化、可持续、高质量”发展理念，确保建筑使用功能以及节能、节水、节地、节材和环保等要求。

第四条  建设单位与设计单位应对报审的建设工程设计方案的真实性、准确性和完整性负责，若存在虚假不实的情况，由此产生的后果由建设单位和设计单位负责。

第五条  大型商业办公等公共建筑、居住小区及对造型和功能设计有特殊需要的工业类建筑，建设工程设计方案审查审定应履行专家论证、公众参与、集体讨论、政府审批等程序。

第二章  总平面及竖向设计

第六条  建设项目场地应按城市规划确定的控制标高做好竖向设计。

建筑的室外地坪标高应与基地及周边现状地形及规划城市道路相衔接。除基地现状标高与道路高差较大需要设置挡土墙的情况外，建筑的室外地坪标高应以相邻规划城市道路中心线控制标高为基准，最大高差不宜大于0.3米。如因场地或周边道路高差无法采用统一的室外地坪标高进行设计的，建筑室外地坪标高可分段设计。

直接与道路人行道连接的临街建筑的室外地坪应与人行道平接。

计算建筑高度和确定地下室、半地下室时，采用的室外地坪标高应从建筑各立面对应的室外地坪最低点取值。

第七条 计算建筑间距、退让距离时应从建筑外墙面最外沿起算，当建筑各侧阳台累计面宽长度超过相应建筑边长的1/2或连续长度超过8米时，应从阳台外缘计算建筑间距（既有住宅加装电梯的除外）。
第八条 当建筑之间形成对角布局（建筑在另一建筑的正向及侧向延长线之外），遮挡建筑与被遮挡住宅建筑(或其它有日照要求的建筑)的间距应同时满足以下规定：
（一）住宅建筑（或其它有日照要求的建筑）为被遮挡建筑时，水平距离不小于3米（计算基准面为阳台飘窗等构筑物具体详见图示1、2）；
（二）遮挡建筑与被遮挡住宅建筑（或其它有日照要求的建筑）的最小间距(米)应符合下表规定（具体详见图示3-7）：
	建筑类别
	18层以上住宅
	12-18层住宅
	小高层住宅（6-11F）
	多层住宅（3-6F）
	低层住宅

（3F以下）

	18层以上住宅
	24
	24
	18
	15
	15

	12-18层住宅
	18
	18
	18
	15
	15

	小高层住宅（6-11F）
	15
	15
	15
	15
	15

	多层住宅（3-6F）
	15
	15
	15
	9
	9

	低层住宅（3F 以下）
	13
	13
	13
	8
	8


（三）如不满足（一）、（二）间距要求的，须满足《江苏省城市规划管理技术规定》（2011年版）要求并进行日照计算分析；

其他情况需进行日照计算的，还应满足日照计算的要求。
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     图示1.  对角布置示意1                                  图示 2.  对角布置示意2
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 新建、改建建筑退让交通干道应按规定退让，其后退距离为高速公路不少于50米（隔离栅外缘起），国道、省道以及县乡道路一级公路不少于50米（边沟外缘起）其它县乡道路（含溧阳一号公路）不少于20米。其中，在城市及镇区规划建设用地范围内的路段两侧，其后退距离按城镇规划道路红线退让要求执行。

  住宅小区应根据小区规划布局，在小区主要出入口、单元门厅或临近小区主要通道等位置附近设置智能信报箱（群）、快递用房（柜）。
第三章  建筑面积及容积率

第十一条  住宅建筑层高应控制在5.0米以下（含5.0米）。当层高小于等于3.6米时，视作单层，其建筑面积按《计算规范》计算，并计入容积率；当层高大于3.6米、小于等于5.0米时，其建筑面积按1.5倍计算，并计入容积率。

套内面积超过150平方米的住宅建筑起居厅层高可适当提高，其中超层高部分起居厅面积不应超过该户套内面积的20%，且挑高部分不应超过7.2米。不符合上述要求的住宅建筑挑高部分按自然层计算建筑面积。

套内面积超过150平方米的住宅的内局部设置“挑高”的，设计单位应在申报图纸中增加套内面积、“挑高”面积框线。

第十二条  商业、办公等公共建筑层高应控制在6.0米以下（含6.0米）。当层高小于等于4.2米（底层4.6米）时，视作单层，其建筑面积按《计算规范》计算，并计入容积率；当层高大于4.2米（底层4.6米）、小于等于6.0米时，其建筑面积按单层面积的1.5倍计算，并计入容积率。门厅、大堂、中庭、内廊、采光厅及会议室、多功能厅等按《计算规范》计算其建筑面积，并计入容积率。

超市、大型商场、电影院、专卖店、餐饮、娱乐等功能集中布置的单一空间超过2000平方米以上的，以及有特殊功能要求的公共建筑，建筑层高可适当提高，但须经溧阳市城市规划设计评审小组评审通过后方可实施建设，其建筑面积按《计算规范》计算，并计入容积率。

第十三条  在工业用地上建设的生产性建筑层高超过8米的，按其2倍建筑面积计算容积率。

第十四条  地下室、半地下室是室内地平面低于室外地平面且建筑外沿除正常出入通道外均由覆土围护的室内空间。其室内地平面低于室外地平面的高度超过该室内净高的1/2者为地下室；室内地平面低于室外地平面的高度超过该室内净高的1/3，且不超过1/2者为半地下室。

地下室、半地下室的结构顶板高出室外地平标高小于等于1.5米，其建筑面积按《计算规范》计算，但不计入容积率。

地下室、半地下室的结构顶板高出室外地坪标高大于1.5米，其建筑面积按《计算规范》计算，并计入容积率。

若因地势原因室外地坪高低有变化时，按上述规定分别计算。

第十五条  地下室、半地下室可设置通风采光井以改善地下、半地下室室内环境，其通风采光井宽度（取采光井围护结构外围至地下室外墙面的最大垂直距离）不应超过1.8米且连续长度不应超过4米。

不符合上述要求的通风采光井，对应的地下、半地下室按《计算规范》计算建筑面积，并计入容积率。

第十六条  建筑物阳台均应有外围护结构与建筑室内空间分隔，且狭窄面进深不应大于2.4米（进深不等的，计其平均值：W=S/D，W-平均进深、S-阳台总面积、D-阳台总长度），其建筑面积均按水平投影面积的一半计算，并计入容积率；进深大于2.4米的，全部视为室内空间，计算全部建筑面积，并计入容积率。

住宅建筑阳台应与居住空间或厨房（餐厅）相连通。

不封闭阳台顶盖高度达到或超过三个自然层，且在阳台底板至阳台上盖的垂直空间范围内，无任何形式的水平搁板，无连接横梁，沿阳台开敞面或主开敞面完全开敞时，可视为露台，不计算建筑面积。

第十七条  建筑物凸窗（飘窗）应设置在主体结构之外，进深不大于1.0米（不规则的，按平均值计），且窗台下凹入空间内无结构性墙体维护，无结构性楼（地）板延伸。与室内地坪高差大于等于0.45米的不计算建筑面积；与室内地坪高差小于0.45米，窗洞高度达到2.2米的建筑面积按全面积计算，窗洞高度小于2.2的建筑面积按1/2计算，并计入容积率。

建筑物含有凸窗（飘窗）设计的，须在申报图纸中提供凸窗（飘窗）大样。

第十八条  设备平台、空调室外机搁板应设置在建筑结构墙体外，且至少一面需对外全开敞。

住宅建筑若采用户式集中制冷供热的，其设备平台宜集中设置，其投影总面积每户不应大于4平方米，空调室外机搁板水平投影面积不应大于1.5平方米，超过的按其全部投影面积计算建筑面积，并计入容积率。

非住宅建筑的设备平台（含空调室外机搁板），按全部投影面积计算建筑面积，并计入容积率。

第十九条  小高层住宅建筑、高层住宅建筑及商业、办公建筑底层设置架空层：架空层层高不应小于3.6米，以柱、剪力墙落地，视线通透、空间开敞，只作为公共休闲、绿化等公共开敞空间使用（公共开敞面积不小于建筑占地面积的1/2）。满足上述要求的建筑物架空层除电梯井、门厅、过道等围合部分外不计入容积率。其建筑面积应在经济技术指标表中单列。

鼓励住宅小区采用底层架空提升居住品质，原则上应不少于30%的住宅单体基底进行架空（低、多层住宅除外），且应结合小区景观统一设计、形成系统，不宜分散布置。
第二十条  建筑坡屋顶建筑面积按《计算规范》计算，并计入容积率。若坡屋顶内为设计不利用的空间不计建筑面积（建筑坡屋顶内设计不利用的空间是坡屋顶内可计建筑面积的部分不超过房屋投影面积的50%，且坡屋顶前檐口高度不超过1.0米、后檐口高度不超过0.3米）。

第二十一条  建筑物设备管道夹层（建筑物内单层空间中仅为安排设备管道而设局部楼层，且层高不超过2.2米），不计建筑面积。

设备管道夹层应以文字标明使用功能，不包括非夹层的设备管道或设备转换层。

第二十二条  建筑物间有永久性顶盖，有围护结构（围合建筑空间四周的墙体、门、窗等）的连廊，建筑面积应按其围护结构外围水平面积计算，并计入容积率。

第四章  建筑功能及其他

第二十三条  居住项目配套商业服务或公共活动中心中的商业服务功能应统一标注为商业用房。对确需设置餐饮的商业用房，在符合相关规范和规定的前提下，在商业用房中予以标注“可设置餐饮”，并在总平面图中体现。

第二十四条  商业建筑、办公建筑、金融建筑等应按严格按照有关规定和规划条件的内容进行方案设计、审查。

商业建筑、办公建筑、金融建筑等（不包括旅馆、宿舍等具有居住功能的建筑）不得设计成单元式办公等“类住宅”建筑，应采用公共走廊式布局，开水间或者饮水供应点、卫生间、管道井应集中设置，除食堂外不得设置厨房，除旅馆酒店客房外不应设置外挑式阳台、飘窗。

第二十五条  新建剧院、展览馆、体育馆等人流、车流集中疏散的大型公共建筑和新建住宅项目不得采用机械式停车设施。

非机动车停车设施不得设于地下2层及以下，并应单独设置出入口，不得与机动车出入口混合设置。商业建筑的非机动车停车场应尽可能在地面进行设置，不得侵占城市道路、绿地等城市公共空间。住宅建筑的非机动车停车场地应设置于地下一层。

新建住宅小区停车位原则上以按照不低于30%的比例建设专用交流式充电车位，且100%具备交流式充电设施安装条件，其他按《市委办公室、市政府办公室印发关于加强建设“电动溧阳”的行动方案（试行）的通知》溧委办【2021】10号文件执行。

每个旅游、休闲项目宜配置不少于5个自驾房车营位（配建相应水电等配套设施与服务的场地）。
第二十六条  新建住宅建筑设计的单元式电梯中必须确保有一台可容纳担架的电梯且应与地下室相连通，基层社区中心及设置于二层及以上的养老服务用房等应设置担架电梯。

第二十七条  住宅小区应注重设计品质：

原则上阳台及外廊均应封闭，确因功能及景观需要不能封闭的，必须经专家评审通过。

住宅应结合电梯（楼梯）厅高标准设计门厅。
住宅底部立面应选用石材、保温一体板等质感较好的材料，不宜采用真石漆、质感涂料等材料。

沿城市主次干道布置的住宅建筑立面宜公建化处理（具体按规划条件确定）。

在中心城区、景区及旅游通道沿线等重要区域的新建项目因绿色、节能等规范要求，确需建设太阳能装置的，应当将太阳能装置方案纳入项目的规划建筑方案一并报批，确保其与建筑一体化同步设计、同步建设、同步验收。鼓励建设单位采用集中式供应太阳能热水。

第二十八条  住宅建筑至少有一处阳台应设置污水管，并接入小区污水系统。

第二十九条  3个及以下居住空间的住宅建筑中，在进行日照分析时，应使主要朝向最大面宽的居住空间符合日照要求。

第五章  附则

第三十条  为便于在执行本办法条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：正面词采用“应”，反面词采用“不应”、“不得”；

表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的，采用“宜”；表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

第三十一条 自发文之日起本办法纳入地块规划建设条件执行。

图示4.  对角布置示意4





图示3.  对角布置示意3





图示6.   对角布置示意6





图示5.   对角布置示意5





图示7.   对角布置示意7










